
filtryath OBMIAR

Lp. I Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. Paszcz Razem
Zakup i montaż filtrów basenowych

I Zakres prac
7.1
1 KNR 0-19 Demontaż ł montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2

d 1. 0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2

4.5 4.500

I RAZEM 4.500
2 TZKNBK Demontaż montaż kraty okiennej m2

dl. XXII 0705-01

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

3 Kalkulacja Demontaż, wywóz i utylizacja starych filtrów i złoża filtracyjnego na odległość 1
dl. wlasna krn

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Kalkulacja Demontaż, wywóz utylizacja starych filtrów i złoża filtracyjnego na odległość 1 szt
dl. własna krn

1 Krotność = 24
poz.3 szt 2.000

RAZEM 2.000

5 Kałuklacja Zakup filtra piaskowego o średnicy max 1600 mm i wysokości max 2180 mm sr

dl. własna

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Kalukacja Zasypanie filtrów nowym złożem filtracyjnym

dl. własna

3.48 m2 3.480

RAZEM 3.480

KNR 7-08 Montaż zaworu pneumatycznego DN 100

dl. 0301-01

4 uki. 4.000

RAZEM 4.000
B KNR 9-20 Rura DN 100 m

dl. 0401-05 ana

1 logia

5 m 5.000
RAZEM 5.000

9 KNR-W 2-18 Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 80-1 00 mm kpI.
dl. 0220-02

2 kpĘ 2.000
RAZEM 2.000

70 KNR 7-24 kształtki i aramtura o śr. DN 100 szt.
dl. 0312-07

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11 KNR 13-14 Wykonanie instalacji sprężonego powietrza m

dl. 0402-01

— 5 5.000
RAZEM 5.000

12 KNR 13-04 Dostawa sprężarki powietrza kpI.
dl. 0202-01 Ana

I łogia
— J k 1.000

RAZEM 1.000
13 KNNR 4 Dezynfekcja nowej instalacji m

dl. 161 1-10

5 m 5.000
RAZEM 5.000

14 KNF ZREW Rozruch technologiczny nowego układu filtracyjnego kpi.
dl. 02 0102-017

— 1 L... 1.000
RAZEM 1.000
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fHtryath OBMIAR

Lp. I Podstawa I Opis i wyłiczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 2-02 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej me- m2

d 1. 111 8-08 todą zwykłą

6.5 m2 6.500
I RAZEM 6.500

16 KNR 21-Ol Zbiornik magazynowy do płukania filtrów basenowych o pojemności 2500 li- szt
dl. 0142-Ol ana- trów każdy

1 logia
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
kalkulacja Naprawa kolektora ze stali nierdzewnej układu podgrzewania wody basenowej

dl. własna

1 sL___ 1.000
RAZEM 1.000

18 TZKNBK Wymiana zaworów oraz kształtek przy wymienniku węzła podgrzewania wody kV
dl. XVIII IV B-49 basenowej

1 analogia
1 kpj 1.000

I — RAZEM 1.000
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