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ISTNIEJACA SZAFA RACK 19

BATERIA AKUMULATOROW

Linia gto$nikowa nr L2
faczna moc: 1 W

/

0,50, 9,50, 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50, 0,50,

L10/1 Lio/2 L10/3 L10/4 L10/5 L10/6 L10/7 Li0/8 L10/9 L10/10

Linia gto$nikowa nr L10
taczna moc: 5 W

Linia gto$nikowa nr L9
faczna moc: 5 W

Lo/ L9/2 L9/3 L9/4 L9/5 L9/6 L9/7 L9/8 L9/9 L9710 PIETRO III
Linia gto$nikowa nr L8
taczna moc: 6,5 W
Ls/2 L8/3 L8/4
Linia gtodnikowa nr L7
taczna moc: 7,5 W
L772 L7/3 L7/4 L7/5 L7/6 L7/7 PIETRO II
Linia gto$nikowa nr L6
faczna moc: 12,5 W
B B B B B B B B Linia gto$nikowa nr L5
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 tgczna moc: 13,5 W
L5/1 Ls/2 L5/3 L5/4 L5/5 L5/6 L5/7 L5/8 L5/9 L5/10 L5/11 PIETRO I
B B B B B B B B Linia gtodnikowa nr L4
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 tagczna moc: 4 W
L4/1 L4/2 L4/3 L4/4 L4/5 L4/6 L4/7 L4/8
X Linia gto$nikowa nr L3
faczna moc: 3,5 W
PARTER

\ L3/1 L3/2 L3/3 L3/74 L3/5 L3/6 L3/7

Linia gtosnikowa nr L1
taczna moc: 1 W

10 x HDGs PH90 2x1

5 x HDGs PH90 2x1

do wyjs¢ przekaznikowych

centrali SSP

mm Przedsiebiorstwo Handlowo - Uslugowe

OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Hala Ursynéw - budynek K
Warszawa, ul. Pileckiego 122

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

Schemat blokowy

ROZBUDOWA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

PROJEKT: PODPIS:
Stanistaw Kowalski
nr upr. St.—880/76

DATA:
2012.08

OPRACOWANIE: PODPIS:

inz. Michat Korzeniewski

SKALA:

NR RYS.:
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